
RED afectata de conditiile meteo in data de: 11/29/2023 Ora: 19

Judetul Nr. LEA 110 kV
Nr. LEA MT

Integral      

Nr. LEA MT

Parţial
Nr. PT / PA

NR. Localităţi

(comune)

Nr. Echipe

interv

Nr. Cons.

afectati
Localitati afectate Observatii

Bihor

Bistrita - Nas.

Cluj

Maramures

Satu Mare

Salaj

Alba 6 12 7 6 474

cod galben: Lupșa, 

Horea, Varsii Mari,  

Bistra, Campeni, 

Avram Iancu, Gârda

Brasov

Covasna

Harghita

Mures

Sibiu

2 6 12 7 6 474

Braila 12 2 0 18 0
127 PT-uri statii de 

pompare apă 
Buzau

Dambovita

Galati

Prahova

Vrancea

12 2 0 0 18 0

14 8 12 7 24 474

Arges

Valcea

Olt

Dolj

Mehedinti

Teleorman

Gorj

Total CEZ 0 0 0 0 0 0 0

"-  St Lupsa-L 20 kV Cimpeni 1. Izolat defect intre statie SS9 si R045, -2.Izolat 

defect pe derivatie Poiana Bistrii 

ORA ESTIMATA Controlul pentru depistare si remediere defect, zone greu 

accesibile si conditii improprii efectuarii controlului noaptea.

-  St.Campeni - L20kV Baita 

ORA ESTIMATA Controlul pentru depistare si remediere defect, zone greu 

accesibile si conditii improprii efectuarii controlului noaptea.

-  St.Gura Rosiei - L20kV Campeni 

ORA ESTIMATA Controlul pentru depistare si remediere defect, zone greu 

accesibile si conditii improprii efectuarii controlului noaptea.

-  St.Campeni - L20kV Gura Rosiei 

ORA ESTIMATA Controlul pentru depistare si remediere defect, zone greu 

accesibile si conditii improprii efectuarii controlului noaptea.

-  St. Campeni - L20 kV Avram Iancu 

ORA ESTIMATA Controlul pentru depistare si remediere defect, zone greu 

accesibile si conditii improprii efectuarii controlului noaptea.

-  St. Lupsa - L20 kV Iaz 

ORA ESTIMATA Controlul pentru depistare si remediere defect, zone greu 

accesibile si conditii improprii efectuarii controlului noaptea.

-  St. Campeni - L20 kV Lupsa 

ORA ESTIMATA Controlul pentru depistare si remediere defect, zone greu 

accesibile si conditii improprii efectuarii controlului noaptea.
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Constanța

CONSTANTA MT                                                                           

Lucrarile de remediere si realimentare cu  energie 

electrica din reteaua MT au fost finalizate.                                                                       

Echipele disponibilizate de la lucrarile MT finalizate au 

fost relocate in localitati pe JT.                                                                                                                                                                            

Tulcea 5 32 4 31 1429

Partial: Maliuc, 

Murighiol Total: 

Beidaud, Nalbant Pentru Judetul Tulcea, detalii in anexa

Ialomița

Călărași

TOTAL E-Distribuție 0 0 5 32 4 31 1429

Bacău

Botoșani

Iași

Neamț

Suceava

Vaslui
TOTAL DELGAZ Grid 0 0 0 0 0 0 0

0 14 13 44 11 55 1903TOTAL
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